
認 定 書

国住 参 建 第 3787号
令和 4年 3月 25日

吉野石膏株式会社

代表取締役 須藤 永作 様

国土交通大臣  斉藤

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 25第 1項 (同法第 88条第 1項にお

いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第人号並びに同法施行令第 108条

第一号及び第二号 (外壁 (耐力壁):各 30分間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1.認定番号

PC030BE-4029

2.認定をした構造方法等の名称

化粧窯業系サイディング 。ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板表張/
木製軸組造外壁

3.認定をした構造方法等の内容

男町添の通り

(注意)こ の認定書は、大切に保存しておいてください。



別 添

1.構造名

化粧窯業系サイディング 。ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板表張/木製軸組造外壁

2.寸法

壁高及び壁幅については、構造計算等により構造安定性が確かめられた寸法とする。

3,材料構成等

項   目 製 品 仕 様

①

外
装
材

化粧窯業系サイ

ァィング
規格 :」 IS A 5422

組成 (質量%):a又は bのいずれかによる。
a.中実品

けい酸カルシウム硬化物    65～ 86

有機質繊維          1～ 13

(セルロース繊維、ポジビニルアルコール繊維、ポリプロピレン繊維等)

無機質繊維          4未 満

(ガ ラス繊維、ロックタール繊維等)

有機質混和材         14未 満

(ジ グニン、メチルセルロース、綾水剤等 )

無機質混和材         27未 満

(パーライ ト、炭酸カルシウム、マイカ等 )

b.中 空品

けい酸カルシウム硬化物    65～ 86

有機質繊維          1～ 6

(セルロース繊維、ポリビニルアルコール繊維、ポリプロピレン繊維等)

無機質繊維          4未 満

(ガ ラス繊維、ロックウール繊維等)

有機質混和材         0～ 3

(ジ グニン、メチルセルロース、綾水剤等)

無機質混和材         0～ 26

(パーライ ト、炭酸カルシ Iン ム、マイカ等)

化粧仕様

塗料の種類

アクリル樹脂系塗料、アクヅルウレタン樹脂系塗料、アクジルシリコン樹脂

系塗料、フッ素樹脂系塗料、エポキシ樹脂系塗料、無機質系塗料

塗布量 (g/m2):200以下 (有機図形分量)

密度 (g/Cm3):1.1(± 0.2)(化粧を含む)

表面の形状 :平滑又はエンボス・溝模様

端部形状 (サイディング相互の重なりと隙間)

重なり(■lm):9以 上

隙間 (alm):3以下

厚さ(■lm):a又は bのいずれかによる。
a.中実品

15(± 1.2)～26(± 2.0)

b.中空品

18(± 1,4)～26(± 2.0)

つづく
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つづき

項    目 製 品 仕 様

化粧窯業系サイ
ァィング

大きさ(■lm)

働き幅 :300(± 1)～500(± 1)

長さ :3,640(± 1)以下

(大きさは一般部における寸法を示す。 )

断面形状

最小厚 さ(■lm):11以上
エンボス又は溝模様の容積欠損率 (%):11以 下

(サイディング全体積 (合いじゃくり部を除く)に対するサイディング裏面から
15Hlm以 下のエンボス又は溝の欠損容積の割合)

中空率 (%):34以下

(但 し、板厚 18nlmを超える場合は厚 さを増 した分だけ中空部高さを増 し、中空

率を上げることができる)

張方 :縦張

取付け工法 :a又は bのいずれかによる。

a.外装材留金具工法

b。 胴縁併用外装材留金具工法

①

外
装
材

外装下張材 種類、規格等 :aか らdのいずれかによる。
a.ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板

規格 :難燃材料認定番号 RM-0059

形状 :平板

端部の形状 :ス クエアー、テーパー又はベベル

厚さ (■lm):9.5(± 0,95)

密度 (g/cm3):0,73(± 0,07)

b,ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板

規格 :準不燃材料認定番号 QM 0954-1

形状及び端部の形状は前記の aに同じ。

厚 さ(■lm):9.5(± 0,95)

密度 (g/Cm3):0.8(± 0.08)

c.ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板

規格 :準不燃材料認定番号 QM 0955-1

形状、端部の形状及び密度は前記の bに同じ。

厚 さ(■lm):9.5(± 0.95)～ 12.5(± 1.25)

d.両面ボー ド用原紙張せつこう板

規格 :不燃材料認定番号 卜lM-4127

形状及び端部の形状は前記の aに同じ。

厚さ(Hlm):9,5(± 0。 95)～ 12.5(± 1.25)

密度 (g/Cm3):1,0(± 0.1)

横 目地数 :1本 (1列 )(あ り又はなし)

(横 目地数は、壁高さ(上台と横架材等の間の寸法)が 3,000■lm以下の場合における

本数 (テU数)を示す。 )
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項    目 製 品 仕 様

②

木

製

下

地

材

柱 (荷重支持部

材)

種類 :aからdのいずれかによる。
a.構造用集成材 (JAS)

b.構造用製材 (」AS)

c.構造用単板積層材 (JAS)

d.平成 12年建設省告示第 1452号第五号に規定する無等級材又は第六号に規定

する木材

断面寸法 (alm):105以 上×105以上

密度 (g/Cm3):0,36(± 0,06)以上

欠込み幅 (Hlm):14(± 1.4)以 下

欠込み深さ(nlm):25(± 2.5)以下

取付け間隔 (llm)

柱と間柱の間隔 :500(± 50)以下 (一般部における寸法を示す。 )

中間柱 種類 :aか らeのいずれかによる。
a.構造用製材、造作用製材又は下地用製材 (」AS)

b.構造用集成材又は造作用集成材 (」AS)

c.構造用単板積層材又は造作用単板積層材 (」AS)

d.枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材 (」AS)

e.平成 12年建設省告示第 1452号第五号に規定する無等級材又は第六号に規定

する木材

断面寸法 (■lm):45以上×60以上

取付け間隔 (■lm)

中間柱 と間柱の間隔 :500(± 50)以下 (一般部における寸法を示す。 )

中間柱 と柱の間隔、又は間柱を介する場合の中間柱相互の間隔 :1,000(± 100)

以下 (一般部における寸法を示す。)

間柱 種類 :前記の中間柱に同じ。

断面寸法 (■ ll■):27以上×60以上

取付け間隔 (■lm)

間柱と柱又は中間柱の間隔 :500(± 50)以下 (―報部における寸法を示す。)
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項    目 製 品 仕 様

胴縁 (月同縁併用

外装材留金具工

法仕様の場合に

用いる。 )

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ り0同縁併用外装材留金具工法仕様の場合)

種類 :aから上のいずれかによる。
a.製材 (無等級材又は」AS)

b.集成材 (無等級材又は」AS)

c.構造用合板 (」AS)

d.化粧ばり構造用合板 (」AS)

e.普通合板 (」AS)

f.構造用パネル (」AS)

g。 単板積層材 (」AS)

h.パーティクルボー ド(」 IS A 5908)

i,MDF(」IS A 5905)

断面寸法 (llm):12(± 1.2)以 上×40(±4)以上

け (■lm):500(± 50)以下

補強用胴縁 (必

要に応 じて取付

ける。 )

仕様 :あ り又はなし

種類 :前記の胴縁に同じ。

断面寸法 (■lm):5(± 0.5)以上×40(± 4)以上

取付け間隔 (llm):500(± 50)以下

る )

受材及び補強用

下地材 (必要 に

応 じて 取 付 け

仕様 :あ り又はなし

種類 :前記の中間柱に同じ。
断面寸法 (■lm):27(± 2.7)以上×27(± 2.7)以上

防 水 紙 防 水 紙

(必要に応 じて

取付ける。)

仕様 :あ り又はなし

種類 :aからfのいずれかによる。
a.透湿防水シー ト(JIS A 6111)

b.ポ リエチレン樹月旨系
c.ポ リエステアレ樹脂系

d.ポ ツプロピレン樹脂系
e.b～dの組み合わせ

f.a～eにアル ミニウム表面処理を施 したもの

厚 さ(alm):0.5(± 0,05)以下

③

副

構

成

材

料

外装材留金具 種類 :aからfのいずれかによる。
a.冷間圧延ステンレス鋼板 (」 IS G 4305)

b.熱間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4304)

c.溶融亜鉛めつき鋼板 (」IS G 3302)

d.塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (」 IS G 3312)

e,溶融亜鉛-5%アル ミニウム合金めっき鋼板 (」IS G 3317)

f.塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めつき鋼板 (JIS G 3318)

g.溶融 55%ア ル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」IS G 3321)

h.塗装溶融 55%アル ミユウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」 IS G 3322)

i.溶融亜鉛―アル ミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (」IS G 3323)
j.ポ リ塩化ビニル被覆金属板 (」IS K 6744)

厚 さ(■lm):0,8(± 0.08)以上

寸法 (llm):幅 40(± 4)以上、高さ40(± 4)以上 (幅 と高さの合計 90(± 9)以上)

上部 と下部のツメの総掛か り代面積 (mm2):170,7(± 17)以上

留付け間隔 (■lm):鉛直方向 ;500(± 50)以下

外装材の働き幅に応 じた間隔以下水
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項    目 製 品 仕 様

スターター 材料名 :鋼製又はステンレス鋼製

厚 さ(■lm):0.8(± 0.08)以上

形状及び寸法 (■lm):形状は 1)か ら 16)の いずれかによる (各種 リブ付、穴付を含

む )。

2)

12)

下

く―
上
16)

「
　
　
　
　
ｒ
　ヽ
　
　
　
「

つ

　

引
　

　

＜
　

　

Ч

め

Ｆ

‐

っ

　

「
　
　
＜

　

「

出

出

/〇
=

出出

ｌ
ｒ
佃
出
ｔ
＼ｒ
ｉ判
出
」
土

出

―
―
―

‐一
出

出出出

6)

レ

車

〇‡

〇‡ 車

5)

引
　
　
　
＜
　
　
　
Ч
　
ω
ヤ
　

「
　
　
　
＜

―
―

引

Ｔ

＜―
上

15)

10)

下

＜―
上

14)

出 出

〇

= 工 〇

=

13)

〇‡ 〇

=
〇

=
出 出 出

車 〇

=30(± 3)以上、B:10(± 1)以上、C:1(± 0.1)以上

「　
　
　
　
　
＜
　　
　
　
　
Ч

「

卜
　
Ａ

③

副

構

成

材

料

スペーサー (必

要に応 じて取付

ける。 )

仕様 :あ り又はなし

種類 :aからhのいずれかによる。

a.ポ リプロピレン

b.ポ リエチレン

cポ リエステル

d.ゴム系

e.木製

f.繊維強化セメン ト板
g.繊維板

h.せっこう板

寸法 (Hlm):幅 50(± 5)以 下、長さ 150(± 15)以下

使用量 (g):1箇所あた り10(± 1)以下

取付け間隔 :外装材の働き幅に応 じた間隔以上

5
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項    目 製 品 仕 様

外装下張材の目

地処理材 (必要

に応 じて処理す

る。)

仕様 :あ り又はなし

種類 :せつこう系又は炭酸カルシウム系

塗布量 (g/m):10(± 1)以上

③

副

構

成

材

料
留付け材 外装材留金具固定用

種類及び寸法 :aか らcのいずれかによる。

a.鋼製又はステンレス鋼製スクリューくぎ

寸法 (Hlm):φ l,7(± 0。 2)以上×L25(± 2.5)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製 リングくぎ

寸法 (■lm):φ l.7(± 0.2)以上×L25(± 2.5)以上

c.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■ ll■):φ 2.1(± 0.2)以上×L25(±2.5)以上

留付け本数 :外装材留め金具 1個 につき 1本以上

外装材固定用

仕様 :あ り又はなし(必要に応 じて使用する。 )

種類及び寸法 :aからcのいずれかによる。

a.鋼製又はステンレス飼製スクリューくぎ

寸法 (alm):φ l.8(± 0.2)以上×L32(±3.2)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製 リングくぎ

寸法 (Hlm):φ l.8(± 0.2)以上×L32(± 3,2)以上

c.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■lm):φ 3.0(± 0。 3)以上×L32(± 3.2)以上

留付け間隔(Hlm):3,000(± 300)以下 (外装材 1枚につき 1本以上)

スターター固定用

種類 :鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■lm):φ 3.0(± 0.3)以上×L20(±2)以上

留付け間隔 (mm):1,500(± 150)以 下

外装下張材固定用

種類及び寸法 :a又は bのいずれかによる。

a.鋼製又はステンレス鋼製 くぎ

寸法 (■lm):φ l,7(± 0,2)以上×L25(±2.5)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■lm):φ 2.1(± 0.2)以上×L25(±2.5)以上

留付け間隔 (■lm):200(± 20)以下

胴縁固定用

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ りl月同縁を用いる場合)

種類及び寸法 :a又は bのいずれかによる。

a.鋼製又はステンレス鋼製くぎ

寸法 (■lm):φ l.8(± 0,2)以上×L32(± 3.2)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (llm):φ 3.0(± 0。 3)以上×L32(± 3.2)以上

留付け間隔 (■lm):500(± 50)以下
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項      目 製 品 仕 様

③

副

構

成

材

料

留付け材 補強用月同縁固定用

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ り(補強用胴縁を用いる場合)

種類及び寸法 :a又は bのいずれかによる。
a.鋼製又はステンレス鋼製くぎ

寸法 (Hlm):ol,7(± 0。 2)以上×L25(± 2.5)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■lm):φ 2.1(± 0.2)以上×L25(± 2.5)以上

留付け間隔 (Hlm):3,000(± 300)以下

受材固定用

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ り(受材を用いる場合)

種類及び寸法 :a又は bのいずれかによる。
a.鋼製又はステンレス鋼製くぎ

寸法 (■ ll■):φ l.8(± 0.2)以上×L32(± 3.2)以上

b.鋼製又はステンレス鋼製ねじ

寸法 (■lm):φ 3.0(± 0.3)以上×L32(± 3.2)以上

留付け本数 :片側 1本以上

補強用下地材固定用

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ り(補強用下地材を用いる場合 )

種類及び寸法 :前記の受材固定用に同じ。

留付け本数 :片側 1本以上

防水紙仮留め用

仕様 :1)又は 2)

1)な し

2)あ り(防水紙を用いる場合)

種類及び仕様 :aからcのいずれかによる。
a.ブチルゴムテープ又はアクリルテープ

寸法 (■lm):厚 さ 0.5(± 0.1)以下、幅 50(± 5)以下

貼付け間隔 (llm):455(± 4515)以 上

b.ス プレーのり

塗布量 (g/m):30(± 3)以下

塗布間隔 (llm):455(± 45.5)以上

c.ス テープル

寸法 (alm):幅 10(± 1)以上、長さ 6(± 1)以上
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4.構造説明図

(1)外装材留金具工法仕様

①透視図 (屋外側)

剰

瀬

ネi胎用下
'防

帥 :mm)

灘

濶 受材よ 必翼こ応じて取付ける。

燿 防米佃よ 盟郵琉 じて醐鰤する。

湘  目地四曝脚よ 必翼こ応じて処理する。

湘 嗣 厨賦よ 姻 爺 じ却取付ける。

滞 布協会用下土防 lよ 必郵爺 じ匈取Mする。
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②水平断面図

③鉛直断面図

帥 :mm)

屋外側

屋内側

瀬  防恭側表 四 ヨ芯じて腕印する。

湮  を記会用下土帥 表 姻 ヨ芯じ¬収曲する。

帥 :rnm)
屋内側

翅

湮

※1「ル鷺田よ 必要 三応じて取伽 する。

湮  蘊 用下メ排射よ 必郵 こ応じコ噺鰤する。

消  脚 瞬勲よ 必要 三応じて醐Mする。
湘 塵黒材lよ 必郵 琉 して醐陣する。

Ⅸ

屋外側

濶

湘
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(2)胴縁併用外装材留金具工法仕様

①透視図 (屋外側)

泄

帥 :mm)

酒 ヱ粥 lよ 姻 斬示じて取付ける。

燿 F′ラ齢阿よ必副こ応じて取付ける。

消 目士と々嘲 lよ 顔瓢爺 じて,叫る。

灘 ネ翻針制時飛表 ,匹剤ヨ応じて取側する。

消 ネ織用下士蜘 表必要に応じて取付ける。

ぐ
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②水平断面図

③鉛直断面図

欄 申
鮒 1サ なフオ

帥 :mm)

屋外側

屋内側

濶  防米餌よ 必郵転 じて醐Mする。

沌  器漸現コ引u期よ 閣 ョ志じて取付ける。

∞ 也 :mm)
屋内側

湘

湮

瀬  防米田よ 必郵 琉 じ朝 ける。

湮  ネ鵡食用下士跡オlよ 必郵 益 じ軸 ける。

瀬  ネ需会用岡籐よ 必郵 三応じて取付ける。

刈  お謝閉よ 四 可芯じて取付ける。

亘

屋外側

湘

※ 1
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(3)外装材の端部形状および断面形状の概円各図

① 結 陀 状

葺蒙より :9姥たL

舎割立 :mm)

エンボス・溝模様部

予 JW享さ :11以上

日

‖
隙間 :3以下

に捌銅画所刻犬

d t

e

b

a

C

厚さ t 18姓

5,去」L

b 35叫

4陛

d 9E丈¬て

t以下

12 -

PC030BE-4029 
12 / 14



(4)外装材留金具の概要図

W

壬

壬

壬

(単位 Imm)

=

=

=

W

a:上部ツメの幅又は総幅

b:下部ツメの幅又は総幅

c:上部ツメの鶴かり高さ

d:下郎ツメの掛かり高き
口上部と下部のツメの機構かり

※(aXc)+lbXd)

翔

ロ

＋
　
＋

創

Ы

一一　
〓

色

６

代面積 :170.7(上17)‖m2以上

出
Ⅷ

』
鋸

○

出
阿

』
鰯

○

a
出

○

山

a 出   出

鰯  鰯

記号 寸法

V 莉 uト

1 10以上

V■h 00以上
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5 .施工方法

(1)木製下地材の組立て

柱を土台に取付ける。柱 と柱の間に断面寸法が 27Hlm以 上×60■lm以上の間柱を 500■lm以下の間隔で

配置 し、土台に取付ける。この時、外装下張材の縦 目地部となる位置には断面寸法が 45■lm以上×60alm

以上の中間柱又は柱を使用する。必要に応 じて、受材を外装下張材の横 目地となる位置に配置し、φ
l.8■lm以上×L32■lm以上の鋼製 くざ等で、片側 1本以上、柱、間柱、中間柱等に取付ける。必要に応
じて、補強用下地材を、φl.811m以上×L32■lm以上の鋼製くぎ等で、片側 1本以上、柱、間柱、中間
柱等に取付ける。

(2)外装下張材の取付け

外装下張材 をあらか じめ現場の寸法に合わせて切断 し、 φl.7■lm以上×L25■lm以上の鋼製くぎ

等で、20011m以 下の間隔で木製下地材に留付ける。必要に応 じて、横 目地を設ける場合は、高さ 3,000Hlm

に対 して 1本とする。

なお、外装下張材の目地部は、必要に応 じて目地処理材を施 し、平滑に仕上げる。
(3)防水紙の仮留め

必要に応 じて、防水紙をたるみ、しわ等が生じないようにブチルゴムテープ等で外装下張材に仮留
めする。継ぎ目の重なりは 500■lm以下とする。

(4)胴縁の取付け 0同縁併用外装材留金具工法仕様の場合に取付ける。 )

胴縁は、幅 40mm以 上のものを 500mm以 下の間隔で、φl.8Hlm以 上×L32■lm以 上の鋼製 くぎ等で
500■lm以 下の間隔で柱、間柱、中間柱等に取付ける (必要に応 じて胴縁に下穴を開ける)。 なお、通気
を考慮する場合、柱上で胴縁を切 り離 し隙間を設ける。

(5)補強用胴縁の取付け

必要に応 じて、補強用胴縁は、幅 40■lm以上のものを 500nlm以下の間隔で月同縁間に配置し、φl.7■ lm

以上×L25∬lm以上の鋼製くぎ等を用いて、3,00011m以 下の間隔で柱、間柱、中間柱等に留付ける(必要
に応 じて補強用胴縁に下穴を開ける)。

(6)ス ターターの取付け
スターターを、φ3.0■ ll■ 以上×L20■lm以上の鋼製ねじで、1500■ ll■ 以下の間隔で土台、胴差し又は胴

縁等に取付ける。

(7)外装材留金具の取付け

外装材留金具を、胴縁、補強用胴縁、防水紙又は外装下張材の表面に働き幅間隔で、φl.7Hlm以 上
×L25Hlm以上の外装材留金具固定用鋼製スクリューくぎ等を用いて、外装材を張付けながら取付ける。

但 し、通気層 と同じ厚 さの補強用胴縁を用いる場合、補強用胴縁には外装材留金具を取付けなくても
よヤヽ。

(8)ス ペーサーの取付け

必要に応 じて、スペーサーをブチルゴムテープ等で胴縁、補強用胴縁、防水紙又は外装下張材の表

面に取付ける。

(9)外装材の取付け

外装材の張 り方は縦張とする。外装材をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断し、留金具にはめ込

みながら張り上げる。取付けは、日地通 りよく、不陸、目違いのないように行 う。必要に応 じて、φ
l.8■lm以上×L32■lm以上の鋼製スクリューくぎ等を用いて、胴縁、補強用胴縁又は柱、間柱、中間柱

等に取付ける。外装材を上下方向に継 ぐ場合は、必ず胴差 しの位置で行 う。
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